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Nr. 195/ 28.01.2022

Raspuns consolidat
la Solicitarile de Clarificiri din partea unor potentiali ofertanti
la Anuntul de participare simplificat nr. SCN1099096/23.12.2021, privind achizitia publica de
PROIECTARE $I EXECUTIE PARC FOTOVOLTAIC $I EOLIAN
pentru “Crearea unui iaborator de cercetare pilot pentru testarea in conditii reale a eficientei

energetice produse de panouri fotovoltaice si instalatii eoliene moderne”

Solicitare de clarificiri nr. 1 / 04.01.2022

Avem rugamintea de a ne edifica asupra punctului I1.1.5) din Fisa de date si anume, daca valoarea estimata de
6.083.000 RON este doar o valoare tinta la care se doreste a ajunge, sau este valoarea maxima admisa, si daca,
depasirea acestei valori va atrage dupa sine descalificarea ofertantului.

Réspuns: La punctul 11.1.5) din Fisa de date se indic3 valoarea total3 estimatd fard TVA, de 6.083.000 lej si
reprezintd valoarea maxima alocata investitiei, in cadrul proiectului.

Solicitare de clarificdri nr. 2 / 04.01.2022

Avand in vedere situatia pandemica actuala precum si intarzierea ofertelor primite de la furnizori va rugam a
decala termenul de depunere a ofertelor cu 30 de zile.

Rispuns: SE ACCEPTA
Termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pand la data de 15.02.2022.

Solicitare de clarificiri nr. 3 / 12.01.2022:

in Fisa de Date, Garantia de bund executie in cuantum de 10%, prezentati la pct. 1l 1.6.b), este aferentd
capitolului de Conditii de Participare. Va rugdm s3 clarificati daci aceasta trebuie prezentatd incd din faza de
depunere a ofertei, sau se prezinta ulterior la semnarea contractului.

Raspuns: Conform art. 39 alin. (1) din HG 395/2016 »Garantia de buna executie a contractului se constituie de
catre contractant in scopul asiguririi autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativs, calitativi si n
perioada convenita a contractului de achizitie publici” si se constituie in termen de 5 zile lucratoare de |a data
semnarii contractului de achizitie publici (art. 39, alin (3) din HG 395/2016).
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Avand in vedere aceste aspecte, constituirea garantiei de bunj executie nu este necesara n faza de depunere
a ofertelor.

Solicitare de clarificiri nr. 4 / 17.01.2022;

1. Avem rugamintea sa ne puneti la dispozitie studiul geotehnic executat pentru construirea cladirii
existente.

Raspuns: Studiul geotehnic se regiseste atasat la raspunsul publicat si poate fi consultat, de asemenea, pe
site-ul web al INCDTIM (www.itim-¢j.ro), sectiunea Achizitii publice.
2. Avem rugamintea sa ne comunicati ce intelegeti prin lucrari de amenajare si sistematizare a terenului.

Réspuns: Lucrdrile de amenajare si sistematizarea terenului cupringd totalitatea lucririlor necesare pentru
punerea in operd a obiectivelor contractului conform cerintelor din Caietul de sarcini pct, 5.4.2.

3. Avem rugamintea sa ne comunicati pozitia in care se va monta turbina ecliana.

Réspuns: Turbina eoliana va fi amplasata in incinta parcului fotovoltaic si eolian, conform proiectului, Tn
zona cea mai inaltd, |a distanti minima de 50 m clidirile existente,

4. Avem rugamintea sa ne comunicati care este pozitia de montare a statiilor de incarcare.

Raspuns: Statiile de ncircare se vor amplasa conform cerintelor din Caietul de sarcini pct. 5.1.10
la marginea parciirii, respectind normele PSI impuse.

5. Avem rugamintea sa ne comunicati unde se va face injectia de putere pentru parcul fotovoltaic,
respectiv turbina ecliana,

Raspuns: Injectia de putere comuni a parcului fotovoltaic si eolian se va face intr-un punct trafo de 1MW,
existent in CIP, convenit de catre proiectant si beneficiarul investitiei.

6. Avem rugamintea sa ne comunicati de unde se va face alimentarea statiilor de incarcare.

Réspuns: Statiile de incdrcare se vor alimenta din panoul general al parcului fotovoltaic si eolian conform
cerintelor din Caietul de sarcini pet. 5.1.10

7. Avem rugamintea sa ne comunicati unde se va monta echipamentul central aferent supravegherii
video.

Raspuns: Echipamentului central aferent supravegherii video se monteaza in Containerul tehnic si
supraveghere. Amplasare centainerului se va stabili in urma proiectirii parcului fotovoltaic si eolian,
fmpreuna cu beneficiarul investitiei conform cerintelor don Catetul de sarcini pct.5.2.2

8. Avem rugamintea sa ne comunicati unde va fi amplasat containerul aferent sistemelor de stocare a
energiei.

Raspuns: Amplasarea containerului se va face in baza proiectului parcului fotovoltaic si eolian impreuni cu
beneficiarul investitiei, conform cerintelor don Caietul de sarcini pet. 5.1.7 aliniat 1l



9. Pentru sistemul cu baterii de acumulatori de tip LiFePO4, avand o capacitate de incarcare de 10kWh,
va rugam sa ne confirmati ca se accepta un invertor de o alta putere fata de cea descrisa in caietul de
sarcini.

Raspuns: Conform pct. 4.4 din Caietul de sarcini, puterea de 10kWh {pct. 5.1.7 |, lit.d} este o cerin{i minim3
si obligatorie, prin urmare se poate oferta orice invertor care respecta aceasti cerinti.

Solicitare de clarificari nr. 5 / 18.01.2022:

1. Conform caietului de sarcini, sectiunea 2. Obiectul achizitiei, 2.1., parcul fotovoltaic si eolian trebuie sa
aiba o capacitate totala instalata de 1000 kW. Conform sectiunii 5 Caracteristici tehnice si de
performanta, puterea instalata depaseste pragul de 1000kW (Sectiunea 5.1 Sistemul de panouri
fotovoltaice si turbina eoliana):

- Sistem tracking pentru putere instala totala de mimin 200kW;

- Suporti stationari de tip ,carport”, capacitate instalata minim: 400 kw;
- Suporti stationari montati pe sol, putere instalata de 790kw.

Va rugam sa ne comunicati valorile corecte.

Réspuns: Din specificatiile caietului de sarcini, pct. 5.1. Sistemul de panouri fotovoltaice si turbina ecliana
trebuie sa fie compus cel putin din:
(ii) Sistem tracking cu 2 axe cu pilon central ... pentru putere instalata totala de minim 200 kWw;
(iii) ,Suporti stationari de tip ,carport”, ....., capacitate instalata minim 400 kW;
(iv) Suporti stationari cu elevatie fixd de 472 montati pe sol, ..; cele doud grupuri de suporti
stationari vor avea Tmpreuni puterea instalatd de 790 kw;
{viii) Turbind eoliani cu ax vertical cu o putere instalata de 10kW;
Se poate determina ca valoarea puterii instalate pentru suportil stationari montati pe sol este de
maxim 390kW.
Se respectd astfel puterea instalatd totald pentru panouri fotovoltaice de 990kW {pct. 5.1, alin (i)),
respectiv de 1000 kW (pct. 2.1) pentru intregul parc fotovoltaic si eolian.

2. Varugam sa ne comunicati daca detineti post de transformare de minim 1 MW pentru a sustine parcul
fotovoltaic si eolian.

Raspuns: Cluj Innovation Park, in incinta ciruia va fi instalat parcul fotovoltaic si eolian, detine mai multe
posturi de transformare de 1MW, injectia de putere comuni a parcului fotovoltaic si eolian se va face intr-
unul dintre aceste punctele trafo de 1MW, punct convenit de proiectant si de beneficiarul investitiei.

3. Varugam sa ne comunicati daca detineti Aviz tehnic de racordare, sau daca este un serviciu care va
intra in sarcina ofertantului castigator.

Réspuns: Avizul tehnic de racordare, daci se solicité, va fi obtinut de citre ofertantul castigitor.

Solicitare de clarificéri nr. 6 / 18.01.2022:

Regasiti in continuare, rdspunsul formulat de Autoritatea contractanta la solicitarea de clarificiri privind
clauzele contractuale.

Facem precizarea cd modelul de contract de achizitie publici de proiectare si executie de lucrari propus,
urmeaz3 a fi completat de pér{i dupa stabilirea ofertei cistigitoare, [a finalizarea procedurii de atribuire.

1. Solicitim completarea cap. 6 — Achizitorul, cu urméatoarele formuliri:
“Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie Executantului, fard plata, urmétoarele:
a) amplasamentul lucrdrii liber de orice sarcina; accesul la amplasament liber de orice sarcina;
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b} suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
¢) cdile de acces rutier;
d} racordurile pentru utilitdti (apa, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.”

“ Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oriciror alte informatii furnizate
Executantulul.”

” Beneficiarul are obligatia de a examina si de a mésura lucrérile care devin ascunse in cel mult 2 zife
lucriitoare de lo notificarea Executantului, in ceazul in care Achizitorul nu verifica in acest termen fucrdrile care
vor deveni ascunse, se va considera ca aceste lucrdri sunt acceptate din punct de vedere cantitativ si calitativ
de cdtre Achizitor si pot fi acoperite.”

»Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornefor de referintd, cailor de circulatie si a
limitelor terenului pus la dispozitia Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere o terenului.”

Raspuns: NU SE ACCEPTA

Se specifica clar in modelul de contract propus “Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de
predare-primire amplasament liber de orice sarcini care impiedici aducerea la indeplinire_a_obiectuiui
prezentului contract”

Tn contract se specifics, la pct. 7.9 lit. j) Executantul va asigura accesu} reprezentantului Achizitorului
inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

7.23 Executantul are obligatia si notifice achizitorului data la care va acoperi lucrdrile ce devin ascunse.
Notificarea va fi transmisd achizitorului cu cel putin 48 de ore fnainte de data la care va acoperi
lucrdrile.

- Prin urmare Achizitorul va examina si misura lucririle ce devin ascunse (notificate anterior de Executant) in

cel mai scurt timp posibil, prin dirigintele de santier.

2. Solicitdm reformularea celui de-al doilea alineat al clauzei 7.1 dupi cum urmeazi:
¥ Acesta va proijecta, executa, testa si termina Lucréirile in conformitate cu prevederile Contractului si
nstructiunile-Achizitorului; va remedia orice defecte ale Lucrdrilor generate de culpa sa. Executantul va asigura
in totalitate supravegherea, forta de muncd, Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executie
Lucrdrilor, fie provizorii, fie definitive.”

Rispuns: NU SE ACCEPTA

3. Solicitdm completarea ultimului paragraf din cadrul clauzei 7.5 dup3 cum urmeazi:
¥ Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune -interese say compensatii datorate potrivit legii sau
contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane, exceptdnd
situatiile in care gcestea au fost generate de culpa Achizitorului,”

Réspuns: SE ACCEPTA

4. Solicitdm completarea clauzei 7.24 cu urmitoarea formulare:
“ In cazul in care Achizitorul nu verificd in acest termen lucrdrile care vor deveni ascunse, se va considera cd
aceste lucrdri sunt acceptate din punct de vedere cantitativ si calitativ de cétre Achizitor s§i pot fi acoperite.”

Rispuns: NU SE ACCEPTA
Lucrérile care vor deveni ascunse sunt verificate de dirigintele de santier,

5. Solicitdm reformularea clauzei 8.11 dupd cum urmeazi:
”811 In situatia in care refacereg documentatiel nu se datoreazd actiunii/inactiunii Executantului, Graficul
general de realizare a investitiei se reactualizeazd corespunzétor cu acordul Pdrtilor, prin act aditional, la pretul
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contractului fiind addugate si costurile suplimentare. In situatia in care refacerea documentatiei a rezultat din
culpa Executantului, Achizitorul are dreptul sd perceapd penalitdti de intdrziere conform contractului.”

Réspuns: NU SE ACCEPTA
Pretul este fix, nu se poate ajusta.

6. Solicitdm reformularea primului paragraf din cadrul clauzei 9.5 dupi cum urmeazi:
" 9.5 Obligatia legald de garantie a Executantului pentru lucrérile executate impune remedierea tuturor

defectelor constatate in termenul legal de garantie, defecte generate de culpa acestuia.”

Rispuns: NU SE ACCEPTA

7. Tn cadrul clauzei 9.5 solicitim tnlocuirea termenului de 48 de ore cu un termen de 3 zile lucritoare.

Rispuns: SE ACCEPTA

8. in cadrul clauzei 16.1 solicitim inlocuirea procentului de penalizare de 0,1% cu dobanda legali
penalizatoare.

Rispuns: NU SE ACCEPTA

9. in cadrul clauzei 18.1.1 solicitim eliminarea sintagmei ” aparente”, in perioada de garantie
executantul raspunde pentru viciile ascunse.

Rispuns: NU SE ACCEPTA

10. Solicitdm completarea clauzei 21.5 cu urm&toarea formulare:
“ La expirarea acestui termen, daca nu au fost formulate si transmise eventuale obiectiuni la situatiile de
lucrdri, se va considera ca acestea au fost acceptate de cdtre Autoritatea Contractantd.”

Réspuns: NU SE ACCEPTA
Termenul in care se confirma situatiile de lucrdri, in baza cirora se emit situatiile de platd urmeazi a fi
convenit de parti [a momentul semnérii contractului.

11. Solicitdm completarea clauzei 22.2 dupi cum urmeazi:
7 22.2 Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de platd a contravalorii lucrérilor si materialelor
cuprinse in situatiile de lucrdri rezida exclusiv in acceptarea expresd a situatfilor de lucréri, urménd ca niciun fel
de alte probe, imprejurdri sau inscrisuri incheiate in alte conditii decdt cele aici stipulate so nu aibd aptitudinea
de a genera obligatii de platd in sarcina Achizitorului sau s& creeze vreo alid obligatie in sarcina acestuia,
exceptdnd situatia in care, Achizitorul nu aprobd situatiile de lucrdri si nici nu transmite eventuale obiectiuni in
termenul mentionat la clouza 21.5 .*

Réspuns: NU SE ACCEPTA
Termenul va fi convenit de partt la momentul semnérii contractului,

12. Solicitdm reformularea ultimului paragraf din cadrul clauzei 25.1.1 dupi cum urmeazi:
” Daca Executantul nu se conformeazd, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fird nicio aftd
formalitate sau interventio vreunei instante, Executantul urménd sd pldteascd daune interese in limita

prejudiciului creat.”

Rispuns: NU SE ACCEPTA



13. Solicitam reformularea clauzei 25.1.3 dupd cum urmeazs:
” 25.1.3. In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datoreazd Achizitorului daune-interese fn limita prejudiciului produs. fn situatia in care valoarea prejudiciului
suferit de Achizitor este mai mare decdt cuantumul garantiei de bund executie, Achizitorul
Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul péstreazd dreptul recuperdrii prejudiciului produs de Executant, in
fata instantelor judecdtoresti competente.”

Rispuns: NU SE ACCEPTA

Tocmai acesta este considerentul constituirii garantiei de bund executie, acela de a acoperi potentiale
prejudicii cauzate achizitorului in executarea defectuoasd sau cu intarziere o contractului...

14. Dupd clauze 26, solicitdm introducerea unor noi clauze care var avea urméatorul cuprins:

“Pdrtile acceptd in mod expres ca nu vor rdspunde una fatd de cealaltd, in niciun caz, de vreun prejudiciu
special, Indirect si/sau prin consecintd si in special, dar fird a se limita lo pierderi din exploatare si/squ
intreruperea afacerii, pierderea unui contract, pierderi de profit sau venit, de date, pierderl de energie,
consecinte financiare ale reclamatiilor utilizatorifor sau clientilor finali.

Rdspunderea unei pdrti fatd de cealoltd parte si/sau clientii sdi, rezultatd din sau in legdturd cu executarea
prezentului contract, reprezentdnd pretentii cu titlu de daune, despégubiri, penalitdti, prejudicii etc. este
fimitatd la _20% din valoarea contractului, In caz de neconcordantd cu celelalte clauze/documente
contractuale, prezenta clauzd va prevala.”

" Achizitorul_intefege si acceptd in_mod expres faptul ca nerespectarea termenelor de executie datoratd
mdsurilor impuse la_nivel national sau international ca urmare g epidemief de COVID-19 nu va constitui
incdicare a contractului si Achizitorul nu va avea dreptul la penalititi de Intdrziere, daune, prejudicii etc.
Imposibilitatea respectdrii termenelor de executie va fi notificatd Achizitorului In termen de 5 zile de lo luarea la

cunostintd a acestei situatii,”

Rispuns: NU SE ACCEPTA
Doar forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale (a se vedea
pet. 30 din contract)

15. Tn cadrul clauzei 27 solicitim eliminarea sintagmei ” Executantul va pldti daune interese in valoare
egald cu valoarea contractului neexecutat.”

Réspuns: NU SE ACCEPTA

16. Solicitdm completarea clauzei 28.1 lit. b dup3 cum urmeazi:
“”b) Executantul refuzd in mod nejustificat sau omite, sd aducd la indepfinire instructiunile emise de cdtre
Achizitor ori refuzd sd rdspundd solicitérilor acestuia;”

Réspuns: SE ACCEPTA

Solicitare de clarificri nr. 7 / 19.01.2022;

1. Varugam a ne confirma daca pentru invertoarele ON-GRID se accepta solutia prin marirea puterii maxime
de la 21-25 kW la 110 kw.”

Réspuns: NU SE ACCEPTA mirirea puterii maxime de iesire a invertoarelor trifazate.

Solicitare de clarificéri nr. 8 / 15.01.2022:

1. Varugam a ne specifica daca se accepta si solutia cu: - Invertor/Incarcator Off-Grid (sau hibrid) cu MPPT -
Solar Charge Controller



Rispuns: SE ACCEPTA solutia cu invertor trifazat hibrid cu MPPT - Solar Charge Controler, care respecta
cerintele din caietul de sarcini.

Solicitare de clarificiri nr. 9 / 27.01.2022:

Va rugam a preciza care este perioada de garantie minima avand in vedere ca in caietul de sarcini se cere 5 ani
iar pe unele fise tehnice e trecut 10 ani. Precizam ca garantia oferita de furnizori este de 5 ani.

Réspuns: Perioada de garantie minima pentru intreg parcul fotovoltaic si eolian este de 5 ani, iar garantia
pentru unele componente este de 10 ani, asa cum este specificat in Caietul de sarcini.

Director Proiect, Director Tehnic, P
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